
Экземпляр Хр 'У

Акционерное общество "ВодокЬнал"

Ао "ВодоканаJI"

Отделение прrтьевой воды ОНВС-1

153023, Ивановская обл,, г,Иваново, ул, 1 Водопроводная, д,47, литер А3

ПРоТокоЛ АнАЛиЗА Ns 2282119

от 27 сентября 2019 г.

1. Заказчик: АО "РесурсоснабжающаJI организация"

2. ддрес Заказчика: 155000, Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, Гаврилов Посад го Лизы

Болотиной ул, дом Ns 28

3. мрес отбора пробы: Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, Щоутрово л

4. Место отбора пробы: скважина Ns 24

5. Объект анализа: вода питьеваJI

6. ,Щата отбора пробы: 23,09,2019 г,

7 . Щжавыполнения анаJIиза: 2з,09,2а19-26, 09,20 1 9 г,

8. Объем пробы (дм3): 2,0

9. Шифр пробы: 306.1/19

10. дкт передаtм-приема пробы: ]ф 119 от 2З.09.2019г. , проба воды отобрана Заказчиком, вся

информачия о пробе записаЕа со слов Заказчика,

,анолептические по
Используемый метод и

шифр НЩ на методику
пдк*Ns

п/п

Определяемые
показатели

Ед. изм.
Результат

анализа
Погреш-
ность (+/-)

0 гост р 57164-20lб 2
i Запах при 20ОС балл

гост р 57164-2016 2
2 Запах при 60'С балл 0

2,0 ГоСТ 3l868-2012 метод Б 20
аJ I-{BeTHocTb

градус
цветности

10,0

2,6
4 Мутность Е,мФ <1

ШНД Ф |4.|:2:4.50-96
(изд. 2011 г.)

0,з
5 железо общее мг/дм' 0,1 5з 0,037

казатели

микробиолог ические показатели

Определяемые показатели
Результат

анализа
Н.Щ на метод испытания

":o,-i"]
50

N9

лlл
U мук 4.2.1018-0l

1 Общее микробное число, КОЕ в 1 смЗ

не обнаруrкено мук 4.2,10l8-01 отсутствие
2

не обнаружено мук 4.2.1018-01 отсyтствие
J

Термотолерантные колиформные
бактерии, КОЕ в 100 см1 

_

вывод: исследуемая проба воды соответствует требоВаНИЯМ СаНПИН 2.Т.4.|074-01* "ПИТЬеВаЯ ВОДа'

гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения,

Контроль качества." по определяемым показателям

СРеДСТВа ИЗМеРеНИЯ: 
| протокол N9 2282119 от 27.09.2019 | общее количество странич:2 | Номер страНИЦЫ:1

ПНД Ф |4.|:2:4.2|З-05



Спектрофотометр tINICo-2l00, свидетельство о поверке Ns 2019-265/l035 до l8.06.2020 г.
Спектрофотометр t NICO-2100, свидетельство о поверке лъ 20l9-265lЗ76 до 01.04.2020 г.

Испытательное оборудован ие :

Баня лабораторная IБ62, аттестат J\9 1 8/25 5 до 26.| 1 .20 l 9 г.
Термостат суховоздушньй лабораторный ТСвЛ-80, аттестаТ Jъ 18/221 до 29.10.20l9 г.
Термостат с}ховоздушный ТВ-80-1, аттестат Nр l8l224 до 29.10.20l9 г.

Начальник отделения питье .4-/оа/_

Начальник Щентра

Примечание:
1. Перепечатка и копирование
2. Результат анализа рас
3. Экземп.llяр Jф 1 выдан Заказчику

Экземпляр Л! 2 хранится у начальника ЩККВ
Экземгшяр Nч 3 хранится в ОПВ OHBC-l

начальника Щентра контроля качества воды запрещается.
пробу воды.

Молькова Е.К.

Ершова И.В.

Общее количество страниu:2 | Номер страничы:2 
|

| Протокол Ns2282l|9 от 27.09.2019 
|



Экземпляр Nп_У_

Акционерное общество "Водоканалl|

АО "Водоканал"
Центр контроля качества воды. Атгестат аккредитации J\! RA.RU.S16465

153038, Ивановская обл, Иваново г, Строителей пр-кт, дом J\! 4А Тел.(49З2) 5З-67-5l
Отделение питьевой воды ОНВС-1

l53023, Ивановская обл., г.Иваново, ул. l Водопроводная, д.47, литер А3

протокол АнАлизА ль 228lll9
от 27 сентября 20l9 г.

1. Заказчик: АО "РесурсоснабжающаJI организацияt'
2. Адрес Заказчика: 155000, Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, Гаврилов Посад г, Лизы
Болотиной ул, дом J\Ъ 28

3. Адрес отбора пробы: Ивановская обл, Гаврилово-Посадский р-н, !оутрово д
4. Место отбора пробы: скважина Ns22
5. Объект анализа: вода питьевая
6. Щата отбора пробы: 2З.09.20|9 г.

7. Щжа выполнения анализа: 2З.09.20|9-26,09.20Т9 r.
8. Объем пробы (длЗ): 2,0

9. Шифр пробы: 305.1/19

10. Акт передачи-приема пробы: Ns 119 от 23.09.2019г. , проба воды отобрана Заказчиком, вся
информация о пробе записана со слов Заказчика,

птические показатели
J\ъ

пlп
Определяемые

показатели
Ед. изм.

Результат
анализа

Погреш-
ность (+/-)

Используемый метод и
шифр Н! на методику

пдк*

1 Запах.при 20ОС балл 0 гост р 57164-20lб 2

2 Запах при 60ОС балл 0 гост р 57]164-2016 2

J IfBeTHocTb
градус

цветности
10,1 2,0 ГОСТ З|868-2012 метод Б 20

4 Мутность ЕмФ <1 2,6

5 Железо общее мг/дм' .0,161 0,039
Гtr{Д Ф 14.1:2:4.50-96

(изд. 201l г.)
0,3

Микробиологические показатели
J\ъ

п/п
Определяемые показатели Результат

анализа
Н! на метод испытания Норматив*

1 Общее микробное число, КОЕ в 1 см3 0 мук 4.2.10l8-01 50

2
Общие колиформные бактерии, КОЕ в
100 см3

не обнаружено мук 4.2"l0l8-0l отсутствие

J
Термотолерантные колиф ормные
бактерии, КОЕ в 100 спц3

не обнаружено мук 4.2.1018-0l отсутствие

ВЫВОЩ: Исследуемая проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.\074-01* "ПитьеваJI вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества." по определяемым показателям.

| Протсlкол Л'r 228lll9 от 27.09.20l9 | Обurее количество страниu:2 ] HoMep.rpuu"ur,,l

ПНД Ф |4.\:2:4,2lЗ-05



Спедства измеDения:

Спектрофотометр Lr-NICo-2100, свидетельство о поверке J\ъ 2019-265/1035 до 18.06.2020 г.

Спектрофотометр LrNIco-2 1 00, свидетельство о поверке N9 20 19-265 l37 б до 01 .04.2020 г.

Испытательное оборудование:

Баня лабораторная IБ62,аттестат Ns 18/255 до 26,11,2019 г,

Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-80, атт9стат Ns l8/221 до 29,10,2019 г,

Термостат с}ховоздушный ТВ-80-1, атгестат Ns 18/224 до 29.10.2019 г.

Начальник отделения питье -Д-{/-аr/-

Начальник Щентра

Примечание:
1. Перепечатка и копирование

2. Результат анализа рас
3. Экземгшrяр Ns 1 вьцан Заказчику

ЭкземгlllяР JФ 2 хранится у начаJIьника I]KKB
Экземп.ltяр Nэ 3 хранится в ОПВ ОНВС-1

Молькова Е.К.

Ершова И.В.

начальника Щентра коIrтроля качества воды запрещается,

пробу волы.

| Протокол Ns 228ll19 от 27,09,20l9 | Общее количество страниц:2 | Номер страниuы:2 
|


